
*13. PF管・ケーブル貫通（床） 認定番号(PS060FL-1236)
品名:フィブロック NEO(片側施工)(壁床用)　品番:SKCC01、SKCC02、SKCC03

床

15以上 φ160以下 15以上
（開口径又は鋼製スリーブ内径）

φ280以下（開口径）

15以上 φ160以下 15以上
（開口径又は鋼製スリーブ内径）

φ280以下（開口径）

留付材1

留付材2
充てん材

(あり又はなし)

熱膨張性シート
カバー材

ケーブル（電線）

電線管

固定材2
(あり又はなし)

固定材1

カ
バ
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材
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さ

充てん材
(あり又はなし)

熱膨張性シート

鋼製スリーブ
(あり又はなし)

ケーブル（電線）・電線管

カバー材

留付材2 床

留付材1

ケーブル（電線）

※
1又

は
※
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注) ケーブル・電線管の配置の一例を示す※2) 鉄筋コンクリート造の場合：75以上
※1) ALCパネルの場合：100以上
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